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名称
東大畑浄水場
城山配水池系

太田輪浄水場
太田輪配水池系

太田輪浄水場
福貴作配水池系

根岸浄水場
大草配水池系

行人坊浄水場
山白石配水池系

採水場所 松ノ入字内畑17番地 小貫字社田28-2 福貴作字六斗蒔251番地 大草字平田107番地 里白石字高梨沢197番地

検査名
一般細菌 １００個／ｍｌ以下 0 0 0 0 0
大腸菌 検出されないこと 検出しない 検出しない 検出しない 検出しない 検出しない

カドミウム及びその化合物 ０．０１以下      
水銀及びその化合物 ０．０００５以下      
セレン及びその化合物 ０．０１以下      
鉛及びその化合物 ０．０１以下      
ヒ素及びその化合物 ０．０１以下      
六価クロム化合物 ０．０５以下      
シアン化物イオン及び塩化シアン ０．０１以下 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 １０以下 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満
フッ素及びその化合物 ０．８以下      
ホウ素及びその化合物 １．０以下
四塩化炭素 ０．００２以下
1,4-ジオキサン ０．０５以下
1,1-ジクロロエチレン ０．０２以下
シス-1,2-ジクロロエチレン ０．０４以下      
ジクロロメタン ０．０２以下      

テトラクロロエチレン ０．０１以下      
トリクロロエチレン ０．０３以下      
ベンゼン ０．０１以下      
塩素酸 ０．６以下 0.12 0.06 0.06未満 0.20 0.25
クロロ酢酸 ０．０２以下 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満
クロロホルム ０．０６以下 0.002 0.003 0.005 0.004 0.020
ジクロロ酢酸 ０．０４以下 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満

ジブロモクロロメタン ０．１以下 0.003 0.002 0.003 0.001 0.004
臭素酸 ０．０１以下 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

総トリハロメタン ０．１以下 0.008 0.008 0.012 0.008 0.034
トリクロロ酢酸 ０．２以下 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満

ブロモジクロロメタン ０．０３以下 0.003 0.003 0.004 0.003 0.010
ブロモホルム ０．０９以下 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満
ホルムアルデヒド ０．０８以下 0.008未満 0.008未満 0.008未満 0.008未満 0.008未満
亜鉛及びその化合物 １．０以下      
アルミニウム及びその化合物 ０．２以下 0.02未満 0.04 0.03 0.02未満 0.02未満
鉄及びその化合物 ０．３以下 0.03未満 0.03未満 0.05 0.03未満 0.03未満
銅及びその化合物 １．０以下      
ナトリウム及びその化合物 ２００以下      
マンガン及びその化合物 ０．０５以下 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満
塩化物イオン ２００以下 14 9.6 11 15 19

カルシウム､マグネシウム等(硬度) ３００以下      
蒸発残留物 ５００以下      

陰イオン界面活性剤 ０．２以下      
ジェオスミン ０．００００２以下      

2-メチルイソボルネオール ０．００００２以下      
非イオン界面活性剤 ０．０２以下
フェノール類 ０．００５以下      

有機物(全有機炭素(TOC)の量) ５以下 0.5 0.5 0.5未満 0.5未満 1.0
ｐH値 ５．８～８．６ 7.1 7.0 7.1 6.9 7.4
味 異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
臭気 異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
色度 ５度以下 １未満 1未満 1未満 1未満 1未満
濁度 ２度以下 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満

0.4 0.3 0.1 0.4 0.2
14.5 15.8 14.4 15.5 15.3

残留塩素　　（ｍｇ/ｌ）
水温　　（℃）

基準値
（ｍｇ／ｌ）

基準項目25項目


